
Informationsblatt 
 

zur Aufstellung von Wärmeerzeugern von Zentralheizungsanlagen 
 

(gemäß § 15 (1) Z. 3 NÖ Bauordnung) 
 
1. jedenfalls erforderliche Unterlagen: 

• Plan (Skizze) 
• Beschreibung 

 

2. Abklärung des Erfordernisses eines Heiz- bzw. Lagerraums 
• ev. Baubewilligung für bauliche Maßnahmen notwendig 

 

3. allgemeine Geräte- und Systemdaten (brennstoffunabhängig): 
• Angaben zum Energieträger (Brennstoff) 

- feste Brennstoffe (Holz, Pellets, Hackgut, Kohle, ...) 
- Öl 

(wasserrechtliche Bewilligung bei BH Baden f. Lagerung ab 800 Liter (4 x 
200l) lt. §2 lit. a Wasserschutzgebietsverordnung Mitterndorfer Senke) 

- Gas (Erdgas/Flüssiggas) 
(Achtung: Bewilligungspflicht nach NÖ Gassicherheitsgesetz für Flüssiggas) 

- (Wärmepumpe – welche? � keine weiteren Angaben erforderlich!) 
• Angabe der ermittelten Heizlast 
• Gerätedaten (Fabrikat, Type, Nennwärmeleistung, ...) samt Prüfbericht des 

Wärmeerzeugers (Kessels), bzw. Auszug aus dem ÖVGW-Verzeichnis 
• Angaben über die Absicherung des hydraulischen Systems gegen unzulässigen 

Druckanstieg (z. Bsp.: Sicherheitsventil, ...) 
• Angabe wie die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt 

(Lüftungsöffnungen/Querschnitt) 
• Beschreibung der Abgasführung (z. Bsp.: über Schornstein, ...) 
• Angabe der Wärmeverteilung (z. Bsp.: Heizkörper, Fußbodenheizung, ...) 

 

4. spezifische Angaben bei festen Brennstoffen: 
• Beschreibung des Lagers (unbedingt Inhalt in m³ angeben) 
• Sicherheitseinrichtungen (z. Bsp.: therm. Ablaufsicherung, RSE, TUB, ...) 
• erforderliche technische Einrichtungen (z. Bsp.: Prallmatten, Abstützbohlen 

bei der Lagerraumtür, ...) 
• Anforderungen für automatische Holzfeuerungsanlagen � prTRVB H118 

 

5. spezifische Angaben bei Ölfeuerungsanlagen: 
• Art der/des Lagerbehälter(s) mit Fabrikat, Type und Herstellungsnorm 
• Sicherheitseinrichtungen (z. Bsp.: Überfüllsicherung, Inhaltsanzeige, 

Leckraumüberwachung, ...) 
• Beschreibung der Leitungsanlage: 

- Leitungswerkstoff und Verbindungsart 
- Sicherheitseinrichtungen (z. Bsp.: Ausheberungsschutz/Magnetventil, 

Überschubrohr, ...) 
- Verrohrungssystem (z. Bsp.: Einstrang, ...) 

• Beschreibung der Feuerungsanlage: 
- Sicherheitseinrichtungen (z. Bsp.: Brandschutzthermostat, Umspülarmatur, 

Fluchtschalter, ...) 
 

6. spezifische Angaben bei Gasfeuerungsanlagen: 
• Beschreibung der Leitungsanlage: 

- Leitungswerkstoff und Verbindungsart 
- Verrohrungssystem (z. Bsp.: Einstrang, ...) 

• Beschreibung der Feuerungsanlage: 
- Sicherheitseinrichtungen (z. Bsp.: Abgasaustrittswächter, 

Sicherheitsstrecke, Fluchtschalter, ...) 
• zusätzlich bei Flüssiggasanlagen: 

- planliche Darstellung von Lagerort und technische Beschreibung aller 
notwendigen baulichen Maßnahmen (z. Bsp.: Schutzmauer, ...) 

- BEWILLIGUNGSPFLICHTIG nach NÖ Gassicherheitsgesetz 


