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Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen Stand 2015
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Héchstwerten fiir das Jahr 2017
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Bericht

Kindergarten Ebreichsdorf

Zum Projekt: Bei der Berechnung handelt es sich um ein Kindergarten. Der Kindergarten wurde
im Jahr 2009 errichtet und wird demné&chst erweitert. Im Zuge des Zubaues wird die Bausubstanz
gepriift und die bestehenden AuRenwénde optisch verbessert. Samtliche Angaben fiir den
Energieausweis wurden vom Planer (ibermittelt und aus den Planunterlagen entnommen. Als
Unterlage ebenfalls diente der Einreichplan vom BM Ing. Holpfer Nr. EP-ED-KiGaS-01 vom
29.04.2021.

Heizwarmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rdume abgegebene Warmemenge, die
bendtigt wird, um wahrend der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur
von 20 °C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Warmeabgabe, -verteilung, -
speicherung und -bereitstellung fir Raumwarme und Warmwasser verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer
typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss. Der Tats&chliche Energieverbrauch ist sehr
Stark vom Nutzerverhalten abhangig.

Zum Schallschutz: Der erforderliche Schallschutz der AuBenbauteile ist nach ONORM B 8115-2
vom mafgeblichen AuRenlarmpegel abhangig. Fiir das gegensténdliche Planungsgebiet ist das
standortbezogene Aullenldrmpegel des StralRen- und Schienenverkehrs (It. www.Larminfo.at)
heranzuziehen.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

»
OI a OSTERREICHISCHES.

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Marz 2015

BEZEICHNUNG Kindergarten Ebreichsdorf
Gebaude(-teil) Kindergarten

Nutzungsprofil Kindergarten und Pflichtschulen
Stralle Wiener Strafle 27

PLZ/Ort 2483 Ebreichsdorf
Grundstiicksnr. 395/2

Baujahr 2009
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Ebreichsdorf
KG-Nr. 04102
Seshdhe 201 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
'STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A ++

HWBRrar: Der Referenz-Helzwirmebedarf ist jene Wirmemenge, die in den Rauman
bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normatlv geforderten Raumtemperatur, chas
Bemcksmhhgmgaﬂﬂﬂw&&m aus Warmeriickgewinnung, zu haltsn.

WWWBE: Der Warmwasserwirmebedarf st in Abhiinglakelt der Gebaudekategorie als
fachenbezogener Defauttwert festgelagt.

HEB: Beim Helz: lebedarf werden zum Heiz- und Warmwasserwiénmebedarf
die Vertuste des gebéudetsmnmn Systems bemdcs#ohugt, dazu 25hlen insb ders

HWB Ref,SK PEB sk CO2sk fGEE

A+

BelEB: Der Beleuch iebedarf isi als fiichenbgzogener Defaultwert festgelegt

und entspricht dem Energnebedarf 2zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

ICB' wmmwm st ah fidchenbazogener Defaultwert festgelegt und

ontspricht der Halfte der mittisran innenren Lasten.

EEB: Der End Ishadarf umfasst zusatzich zum Heizenergiebedarf den

Haushaﬂsslmmbedarf abziiglich allifatliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir
digen Hiffsenergiebedarfs. Der Endenergiebedar? entspricht jener Energiamangs,

dle Verluste der Warmebere der Wér rtailung, der Wirmespelcharung und
derwsrmbmm-mﬂwmfunm

KB: Der Kilhibedard ist jana Wa ngs, walche aus den Riumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu blelben. Er erechnet sich aus den nicht nutzharen
inneren und solaren Gewinnen.

BefER: Beim Befeucht glebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befesuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kiihlenerglebedart werden zusétzlich 2um Kihibedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kéiitebereltstallung benlcksichtigt.

-

dle eime;auﬂ werden muss (Lisferensrgiebedarf).

foex; Dier Gesamtenergiesffizienz-Faktor isl der Quotient ays dem Endenergisbedarf
und ainem Referénz-Endenergiebedar (Anfordenung 2007),

PEB: mmmuwmwwwmh
alfen Vierkatten. Dar waist ainen emeuarbaren (PEB=) und ainen
nicht emeuerbaren (PEBnsm ) Anteil auf.

C0z: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschliefiich jener filr Vorkeitsn.

Alla Werte geltan unter dar Annahme elnes narmlerten Benutzarinnenverhaltens. Sie gehen dan Jahreshedarf pro Quadratmaeter beheixtar Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
iiber die Gesamtenergieefiizienz von Geb&uden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermitungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren flr Primarenergie und Kohlendioxidemissionen

ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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~ Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

Oia OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6
e Ausgabe Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 728,27 m*  charakteristische Lange 1,66 m mittlerer U-Wert 0,255 W/m*K
Bezugsflache 582,61 m*  Klimaregion N/SO LEK r-Wert 20,99
Brutto-Volumen 294812 m*  Heiztage 223 d Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hillflache 178543 m*  Heizgradtage 3615 Kd Bauweise mittelschwere
Kompakitheit (A/V) 0,61 1/m  Nem-Auflenternperatur -12,6 °C Sell-lnnentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Kindergarten

Referenz-Heizwarmebedarf erfiillt 7124 kWhim’a 2 HWB retix 4769 kWhim'a
AuReninduzierter Kithtbedarf erfiillt 2,00 kWhima = KB =« 0,77  xWhim'a
End-/Licferenergiebedarf erfiillt (alternativ zu f cee) 148,82 kWhim2a 2 E/LEBmx 104,30  kWnim?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  ohne Anforderungen fase 0,673
Erneuerbarer Anteil erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwérmebedarf 33.782  kwh/a HWB rersk 46,39 kWhim?a
Heizwarmebedarf 29.574 KWh/a HWB sk 40,61 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 3428 KkWhia wWwwa 4,71  kWhim?a
Heizenergiebedarf 38.823 kWhia HEB s« 53,31  kWn/ma
Energieaufwandszahl Heizen i 117
Kiihlbedarf 26.829 kWh/a KB s« 3684  KWhima
Kuhlenergiebedarf 0 kWh/a KEB sk 0,00 KWhimia
Energieaufwandszahl Kithlen € anzK 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWhia BefEB s« 0,00 kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf 18.061 kWh/a BelEB 24,80 kWh/m’a
Betriebsstrombedarf 17.943  kWh/a BSB 24,64  kWhim’a
Endenergiebedarf 74.827 kWhia EEB sk 102,75 kWhim’a
Primarenergiebedarf 117.982  kWh/a PEB s« 162,00 kWh/ma
Primarenergiebedarf nicht emeuerbar 93.717 kWhla PEB nem sk 128,68 kWhim?a
Primarenergiebedarf ernguerbar 24.266 kWhia PEB em.sk 33,32 KWh/m'a
Kohlendioxidemissionen (optional) 19.304 kg/a CO2 s« 26,51 kgim'a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feee 0,672
Photovoltaik-Expart 0 kWh/a PV exportsk 0,00 kWh/mia
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Dipl.Ing.(FH) Gerhard HEINRICH
Ausstellungsdatum 21.06.2021 Unterschrift

Gililtigkeitsdatum 20.06.2031

Die Enargigkennzahlen dieses Energieal ises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisiarten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abwelchungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlan von der hier
angegebenen abweichen.
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
Kindergarten Ebreichsdorf

Kindergarten
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2in kg/a
[ | '
0 5.000 10.000 15.000 20.000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB co2
— N kWh/a kg/a
s RH Raumheizung Anlage 1 100,0
Erdgas 39.427 7.952
- T Warmw?sser A.nlage. 1 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015} 9.020 1.303
Beleuchtung 100,0
B Bel
Strom (Osterreich Mix 2015) 34.496 4.984
B sB Betrlebsistromb'edarf. 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 34.270 4.952
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB cOo2
B - kWh/a kg/a
= RH Raumhg'lzung Anlagfe 1 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 767 110
. W Warmw?sser A.nlagg 1 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
- _m? kw __kwh/a
RH Raumheizung Anlage 1 B 728,27 20 33.698
™ Warmwasser Anlage 1 - 728,27 5 4.722
Bel. Beleuchtung B 728,27 18.061
SB - Betriebsstrombed_arf - 728,27 - 17.942
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (fpen.em.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f pe.em.) sowie des CO2 (fcoz).
fre  fPEnem. fPEem. fcoz2
— o ______E = - g/kWh
B Strom (Osterreich Mix 2015) 1,91 1,32 - 0,59 27_6
- Erdgas 1,17 1,17 0,00 236
Photovoltaik - 0,00 10,00 0,00 0
Raumheizung Anlage 1
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (20,00 kW), Kessel mit Gebldseunterstlitzung,
gasférmige Brennstoffe, Brennwertgerat, Defaultwert fiir Wirkungsgrad, Baujahr nach 2004, (eta
100 % : 0,92 ), (eta 30 % : 0,98 ), Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten,
modulierend,
Referenzantage: RH-Warmsbersitstellung zentral, Defautiwert fr Leistung (29,40 kW), Kessel
mit Geblaseunterstilizung, gasfrmige Brennstoffe, Brennwertgerst, Defauliwert flir
Wirkungsgrad, Baujahr nach 1994, {eia 100 % : 0,92}, (eta 30 % : 0,98 }, Aufsteliungsont nicht
konditioniert, modulierend,
Speicherung: kein Speicher
Referenzaniage: kein Speicher
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fiir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
Kindergarten Ebreichsdorf

Verteilleitungen: Léngen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedammt,
Armaturen gedémmt

Referenzaniage: Lingen pauschal. nicht konditioniert. 3/3 geddmmt, Armaturen gedammi

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedémmt,
Armaturen gedammt

Referenzanlage: LAngen pauschal proportional, Lage kenditioniert, 3/3 geddmmi, Armalturen
gadammt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 3/3 geddmmt, Armaturen geddmmt
Referenzaniage: Langen pauschal, 1/3 geddmmt, Armaturen geddmmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Fldchenheizung, individuelle
Warmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Referenzantage: Raumthermostat-Zonenregehung mit Zeitsteuerung, Kieinfidchige Wirmeabgabe
wie Radiatoren, Finzelraumbeizer, individueiie Warmeverbrauchsermittiung, Helzkbrper (60 °C/
35 °C ). gleitends Belriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Kindergarten 35,46 m 58,26 m 203,91 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung dezentral,
Defaultwert fir Leistung , (5,20 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in
Zone Kindergarten

Referenzaniage: WW- und RiH-Warmshereiistellung getrennt, WW-Wéarmeberellsteliung
dezeniral, Defaultwert fiir Leistung , (5,20 kW), Stromdirektheizung. Aufstellungsort kenditionierte
Lage in Zone Kindergarten

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), Anschlussteile
gedammt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten, Nenninhalt,
Defaultwert (Nenninhalt: 873 1)

Referenzanlage: direkt elekirisch beheizter Warmwasserspeicher (1994 - .., Anschiussteille
gedsmmi, mit E-Palrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten, Nenninhait,
Defaultwert (Nenninhalt 873 1)

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)
Referenzantage: Langen pauschal, Kunsistef (Stichl)
Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Referenzaniage: Zweigriffarmaturen, individuelie Warmeverbrauchsermitiiung

Stichleitungen
Kindergarten 34,95 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert flr BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
Kindergarten Ebreichsdorf

Flache Benchmark
Kindergarten 728,27 m2 24,80 kWh/m2a
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Leitwerte
Kindergarten Ebreichsdorf - Kindergarten

Kindergarten
... gegen Aufen Le 270,84
... Uber Unbeheizt Lu 37,11
.. liber das Erdreich Lg 105,18
.. Leitwertzuschlag fir linienformige und punktférmige Warmebriicken 42,85
Transmissionsleitwert der Gebaudehlille LT 456,00 W/K
Laftungsleitwert Lv 229,27 WK
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,255 W/m*K
... gegen Auflen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Auenluft
i - - - - m? Wim2K f fFH WK
Nord
FO3b Fenster 220/130 572 1,290 1,0 7,38
AW02 Aufenwand Zubau 15,57 0,167 1,0 2,60
AWO01 Aufenwand Bestand 26,28 0,238 1,0 6,25
- o - - 47,57 - 1 6,25
Nord-Ost
F02z Fenster 110/130 2,86 0,940 1,0 2,69
F04z Fenster 220/70 3,08 1,040 1,0 3,20
T03 Tir 160/210 3,36 1,210 1,0 4,07
AW02 AuRenwand Zubau 89,54 0,167 1,0 14,95
AWO01 AuRenwand Bestand 28,64 0,238 1,0 6,82
o - o 12748 31,73
Ost
F02z Fenster 110/130 1,43 0,940 1,0 1,34
T02 Tir 100/220 2,20 1,250 1,0 2,75
AWO02 AuRenwand Zubau 29,41 0,167 1,0 4,91
- - 33,04 o o - 9,00
Siid-Ost
FO1b Fenster 220/170 14,96 1,270 1,0 19,00
F01z Fenster 220/170 11,22 0,890 1,0 9,99
F0O2b Fenster 110/130 1,43 1,280 1.0 1,83
TO1 Tir 80/200 1,60 1,250 1,0 2,00
T02 Tdr 100/220 2,20 1,250 1,0 2,75
AW02 AuRenwand Zubau 87,72 0,167 1,0 14,65
AWO01 Aufenwand Bestand 67,09 0,238 1,0 15,97
- o - o 186,22 o - 66,19
Siid
FO1b Fenster 220/170 7,48 1,270 1,0 9,50
F02z Fenster 110/130 1,43 0,940 1,0 1,34
AW02 Auftenwand Zubau 14,14 0,167 1,0 2,36
AWO01 AuRenwand Bestand 24,52 0,238 1,0 5,84
o - 4151 - o 19,04
Siid-West
FO1z Fenster 220/170 14,96 0,890 1,0 13,31
T02 Tir 100/220 4,40 1,250 1,0 5,50

ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert flir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Leitwerte
Kindergarten Ebreichsdorf - Kindergarten

10

Sid-West
AW02 Aufenwand Zubau 76,12 0,167 1.0 12,71
AWO01 AuRenwand Bestand 32,00 0,238 1,0 7,62
127,48 39,14
West
FO1b Fenster 220/170 7,48 1,270 1,0 9,50
AWO01 AufRenwand Bestand 24,52 0,238 1,0 5,84
32,00 15,34
Nord-West
FO1b Fenster 220/170 14,96 1,270 1,0 19,00
FO1z Fenster 220/170 11,22 0,890 1,0 9,99
TO1 Tir 80/200 1,60 1,250 1,0 2,00
T02 Tir 100/220 2,20 1,250 1,0 2,75
AW02 Aufienwand Zubau 87,72 0,167 1,0 14,65
AWO01 AuRenwand Bestand 68,52 0,238 1,0 16,31
186,22 64,70
Horizontal
ADO1 AufRendecke Bestand -5,60 0,246 1,0 -1,38
FO5b Lichtkuppeln 140/200 5,60 1,940 1,0 10,86
ADQ2 Decke Zubau 269,57 0,153 0,9 37,12
FBO1 FuRboden erdb. Bestand 458,70 0,146 0,7 46,88
FB02 FuRboden erdb. Zubau 269,57 0,309 0,7 58,31
997,84 151,79
Summe 1.785,43
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktféormige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebricken
Wérmebrﬁwschal - - - 42,85 WIK
..- Uber Luftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung - - B 229,27 WIK
keine Nachtliftung
Luftungsvolumen VL = 1.514,80 m?
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL= 1,20 1/h
| Luftwechselrate Nachtliiftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nkL,mh | 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
nLmc 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
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Gewinne
Kindergarten Ebreichsdorf - Kindergarten

11

Kindergarten

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Kindergarten und Pflichtschulen

mittelschwere Bauweise

Warmegewinne Kihlfall qgi,c,n = 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n= 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord
FO3b Fenster 220/130 2 0,75 4,18 0,630 2,32 1,74
keine Verschattungseinrichtung
2 4,18 2,32 1,74
Nord-Ost
F02z Fenster 110/130 2 0,75 1,98 0,520 0,90 0,68
keine Verschattungseinrichtung
F04z Fenster 220/70 2 0,75 1,90 0,520 0,87 0,65
keine Verschattungseinrichtung
4 3,88 1,77 1,33
Ost
F02z Fenster 110/130 1 0,75 0,99 0,520 0,45 0,34
keine Verschattungseinrichtung
TO02 Tir 100/220 1 0,75 0,00 0,000 0,00 0,00
keine Verschattungseinrichtung
2 0,99 0,45 0,34
Siid-Ost
FO1b Fenster 220/170 4 0,75 11,40 0,630 6,33 4,75
keine Verschattungseinrichtung
FO1z Fenster 220/170 3 0,75 8,55 0,520 3,92 2,94
keine Verschattungseinrichtung
FO2b Fenster 110/130 1 0,75 0,99 0,630 0,55 0,41
keine Verschattungseinrichtung
TO1 Tar 80/200 1 0,75 0,00 0,000 0,00 0,00
keine Verschattungseinrichtung
T02 Tir 100/220 1 0,75 0,00 0,000 0,00 0,00
keine Verschattungseinrichtung
10 20,94 10,80 8,10
Siud
FO1b Fenster 220/170 2 0,75 5,70 0,630 3,16 2,37
keine Verschattungseinrichtung
F02z Fenster 110/130 1 0,75 0,99 0,520 0,45 0,34
keine Verschattungseinrichtung
3 6,69 3,62 2,71
Siid-West
FO1z Fenster 220/170 4 0,75 11,40 0,520 5,22 3,92
keine Verschattungseinrichtung
T02 Tir 100/220 2 0,75 0,00 0,000 0,00 0,00
keine Verschattungseinrichtung
6 11,40 5,22 3,92
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Gewinne
Kindergarten Ebreichsdorf - Kindergarten
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Transparente Bauteile Fs Summe Ag g Afrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
West
FO1b Fenster 220/170 0,75 5,70 0,630 3,16 2,37
keine Verschattungseinrichtung
5,70 3,16 2,37
Nord-West
FO1b Fenster 220/170 0,75 11,40 0,630 6,33 4,75
keine Verschattungseinrichtung
FO1z Fenster 220/170 0,75 8,55 0,520 3,92 2,94
keine Verschattungseinrichtung
TO1 Tir 80/200 0,75 0,00 0,000 0,00 0,00
keine Verschattungseinrichtung
TO2 Tir 100/220 0,75 0,00 0,000 0,00 0,00
keine Verschattungseinrichtung
19,95 10,25 7,69
Horizontal
FO5b Lichtkuppeln 140/200 0,75 3,92 0,600 2,07 1,55
keine Verschattungseinrichfung
3,92 2,07 1,55
Opake Bauteile Z ON fop Flache
= kKh m2
Nord
AWO02 Aulenwand Zubau weilRe Oberfliche 1,00 0,00 15,57
AWO01 AuRenwand Bestand weilRe Oberflache 1,00 0,00 26,28
41,85
Nord-Ost
AW02 Aufllenwand Zubau weiflle Oberflache 0,82 0,00 89,54
AWO01 Aulenwand Bestand weile Oberflache 0,82 0,00 28,64
118,18
Ost
AWO02 Auflenwand Zubau weille Oberfliche 1,13 0,00 29,41
29,41
Sid-Ost
AWO02 AuRenwand Zubau weilte Oberflache 1,14 0,00 87,72
AWO01 Aulenwand Bestand weille Oberflache 1,14 0,00 67,09
154,81
Siid
AWO02 AuRenwand Zubau weille Oberflache 1,00 0,00 14,14
AWO01 AuRenwand Bestand weilte Oberflache 1,00 0,00 24,52
38,66
Siid-West
AWO02 AuRenwand Zubau weifle Oberflache 1,14 0,00 76,12
AWO01 AuRenwand Bestand weille Oberflache 1,14 0,00 32,00
108,12
West
AWO01 AuRenwand Bestand weille Oberflache 1,13 0,00 24,52
24,52
Nord-West
AWO02 Aulenwand Zubau weilte Oberflache 0,82 0,00 87,72
AWO01 Aufienwand Bestand weille Oberflache 0,82 0,00 68,52
156,24
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fur BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021
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Gewinne
Kindergarten Ebreichsdorf - Kindergarten

Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Horizontal
ADO1 AuRendecke Bestand weille Oberflache 2,06 0,00 -5,60
-5,60
Heizen Aw Qs, h
m2 kwh/a
Nord 5,72 727 . .
Nord-Ost 5,94 689 .
Ost 3,63 233 ‘ '
Siid-Ost 31,41 6.576
Siid 8,91 2.301 ' '
Stid-West 19,36 3.182 '
West 7,48 1.630
Nord-West 29,98 3.972 '
Horizontal 5,60 1.782 '
118,03 21.096 1°é°° 14‘l’°°
Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWh/a kWh/a
Nord 970 0 . .
Nord-Ost 918 0 . .
Ost 311 0 fi ' '
Siid-Ost 8.769 0 e '
siid 3.068 0 T
Siid-West 4243 0 — ' '
West 2174 0 ) ‘
Nord-West 5.296 0 ——— . .
Horizontal 2.376 0  —
28.128 0 (I) 35|00 70I00 1 oéoo 14500
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Fléchen von opaken und transparenten Bauteilen

"] opak

T ]transparent

ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fiir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Gewinne
Kindergarten Ebreichsdorf - Kindergarten
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Strahlungsintensitéaten
Ebreichsdorf, 201 m

S SO/SW ow NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 38,85 31,26 19,28 13,43 12,85 29,21
Feb. 60,30 49,48 32,47 22,67 21,13 51,54
Mar. 79,40 70,11 53,22 35,48 28,72 84,47
Apr. 83,56 82,36 71,62 53,71 41,78 119,37
Mai 91,72 96,55 93,33 74,02 57,93 160,92
Jun. 82,16 92,02 93,66 78,87 62,44 164,32
Jul. 85,39 95,44 97,11 78,69 61,95 167,44
Aug. 90,82 93,70 85,05 61,98 46,13 144,15
Sep. 85,30 78,10 62,69 45,21 36,99 102,77
Okt. 73,37 61,93 43,08 28,27 24,90 67,31
Nov. 43,08 34,33 20,73 14,25 13,60 32,39
Dez. 33,33 26,19 14,28 9,74 9,30 21,64
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fur BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Ergebnisdarstellung
Kindergarten Ebreichsdorf
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Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert EN ISO 6946:2003-10, EN 1SO 10077-1:2006-12
Dampfdiffusion Bewertung ON B 8110-2: 2003
Schallschutz Rw ON B 8115-4: 2003
R resw ON B 8115-4: 2003
L' nTw ON B 8115-4: 2003
D nTw ON B 8115-4: 2003
Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt
| Nummer "_Bezeichnung U-Wert Dampf- Rw - _I:' nTw |
. Wim2K | diffusion B | dB
|ADOT AuBendecke Bestand ~ |o246 (020)] oK | (43)| (53)
ADO2 | Decke Zubau 04153 (0,20) | OK |66 (42|  (59)
AWO1 AulSenwand Bestand 10,238 (0,35) l' OK (43) |
AWO02 | AuRenwand Zubau 10,167 (0,35) | oK |52 (43
(FBO1  |FuBboden erdb. Bestand 10,146 (0,40) | I |
FBO2  |FuRboden erdb. Zubau 10309 (040)]  OK -
Transparente Bauteile
Erforderiche Werte werden in Klammer angefiihrt
_Nummer Bezeichnung U-Wert | u-wertew - Rw(C; Ctr)—
| - W/mzKi Wim2K S | S — dB B |
FO1b  |Fenster 220/170 [ 1,270 (1,40) | _128(59) (28 ()|
FO1z _|Fenster 220/170 0890 (1,40) | 25 (28]
FO2b  |Fenster 110/130 11,280 (1,40) | | 2859 (286
F02z  |Fenster 110/130 0940 (1,40 2859 (286
FO3b  |Fenster 220/130 1,200 (1,40)| | 28(54) (28 ()|
(FO4z | Fenster 220/70 11,040 (7,40 | 28(-) (28 (<)
[FO5b | Lichtkuppeln 140/200 B [ 1,840 (1,70) | [28(5)  (28(:)]
01 | Tir 80/200 1,250 (1,40) | [ 0(5)  (28(9)]
TO2  |Tar100220 1,250 (1,40)| 109 (28
To3  [Tir 160/210 1210 (190 o5 (28(:)
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Bauteilliste

Kindergarten Ebreichsdorf
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ADO1 AuBendecke Bestand Bastand
ADh o-uU
Lage d [m] AW/mMK] R [m2K/W]
1 Blecheindeckung B 0,0006
2 Holzschalung B 0,0240
3.0 Lattung B 0,0400
Breite: 0,03 m Achsenabstand: 0,80 m
3.1 Luftsch. B 0,0400
4 MW-WL Universaldammrolle B 0,1200 0,038 3,158
) Unterspann- und Unterdeckbahnen B 0,0020 0,230 0,009
6 KLH®-Massivholzplatte B 0,0900 0,130 0,692
Warmelibergangswiderstande 0,200
RTo=4,059 m2K/W; RTu=4,059 m2K/W; 0,2770 RT = 4,059
U= 0,246
ADO02 Decke Zubau Neubau |
DGD o-U
d [m] AW/mK] R [m2K/W]
1 MW-WL Universalddmmrolle 0,2400 0,040 6,000
2 ISOVER VARIO KM Duplex 0,0002 0,500 0,000
3 Massivdecke 0,2000 2,300 0,087
4 Luftraum_ Abgehéngte Decke 0,2000 1,111 0,180
5 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmeiibergangswidersténde 0,200
0,6530 RT = 6,527
u= 0,153
AWO01 AufBRenwand Bestand _ Bestand
Awh A-l
Lage d[m] AMW/mMK] R [m2K/W]
1 Dreischichtplatte B 0,0190
2 Traglattung B 0,0240
3 Unterspannbahn B 0,0003
4.0 Vollholzbalken B  0,1600 0,130 1,231
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
4.1 Steinwolle B  0,1600 0,040 4,000
5 Dampfbremse B 0,0006 0,170 0,003
6 KLH®-Massivholzplatte B  0,0940 0,130 0,723
Warmeiibergangswiderstande 0,260
RTo=4,313 m2K/W; RTu=4,108 m2K/W; 0,2980 RT = 4,210
U= 0,238
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



17

Bauteilliste
Kindergarten Ebreichsdorf
AWO02 AuBenwand Zubau Neubau
AW A-l
d[ml  AW/MmK] R [m2K/W]
1 Kunstharzputz 0,0050 0,700 0,007
2 Klebemértel 0,0050 1,400 0,004
3 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1600 0,031 5,161
4 HLZ 25 (R=900) 0,2500 0,390 0,641
5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021
Warmelibergangswidersténde 0,170
0,4350 RT = 6,004
U= 0,167
FO1b Fenster 220/170 | Bestand
AF
Lange U g Fléche % U
T m WimK x m? WImK
UNITOP 1.1 P (4-16-4 Ar) 0,630 2,85 76,20 1,10
Kunststoff-Rahmen 0,88 23,80 1,15
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf 1,4-2,1) 9,80 0,060
vorh. 3,74 1,27
F01z Fenster 220/170 Neubau
AF
Lange W g Flache % U
m W/mK - m? Wim?K
UNITOP 0.6 (4-16-4-16-4 Ar 90%) 0,520 2,85 76,20 0,60
Kunststoff-Alu-Rahmen 0,89 23,80 1,25
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 9,80 0,050
vorh. 3,74 0,89
F02b Fenster 110/130 |_Bastand
AF
Lange Wy g Flache % U
m WimK - om WimK
UNITOP 1.1 P (4-16-4 Ar) 0,630 0,99 69,20 1,10
Kunststoff-Rahmen 0,44 30,80 1,15
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 -1,9; Uf 1,4-2,1) 4,00 0,060
vorh. 1,43 1,28
MP 21.06.2021
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Bauteilliste
Kindergarten Ebreichsdorf
F02z Fenster 110/130 Neubau |
AF
Lange 1] g Flache Y% U
m VV/m_K - - m; W/mz_K
UNITOP 0.6 (4-16-4-16-4 Ar 90%) 0,520 0,99 69,20 0,60
Kunststoff-Alu-Rahmen 0,44 30,80 1,25
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 4,00 0,050
vorh. 1,43 0,94
FO03b Fenster 220/130 _ Bestand
AF
Lange 0] g Flache % U
m WimK - m? Wim?K
UNITOP 1.1 P (4-16-4 Ar) 0,630 2,09 73,10 1,10
Kunststoff-Rahmen 0,77 26,90 1,15
Aluminium (2-1IV; Ug 1,4 -1,9; Uf 1,4-2,1) 8,20 0,060
vorh. 2,86 1,29
F04z Fenster 220/70 [_Neubau |
AF
Lange 1] g Flache % u
 m WimK : m? WimK
UNITOP 0.6 (4-16-4-16-4 Ar 90%) 0,520 0,95 61,70 0,60
Kunststoff-Alu-Rahmen 0,59 38,30 1,25
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 5,80 0,050
vorh. 1,54 1,04
FO5b Lichtkuppeln 140/200 | Bestand
AF
Lange Wy g Flache % U
m  WimK . m? WimK
Plexiglas fir Dachkuppelfenster 0,600 1,86 70,00 2,00
Kunststoffrahmen 0,84 30,00 1,80
Glasrandverbund 5,40
vorh. 2,80 1,94
MP 21.06.2021
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Bauteilliste
Kindergarten Ebreichsdorf

FBO1 FuBboden erdb. Bestand | Bestand
EBu U-O
d[m] A[W/mK] R [m2K/W]
1 Rollierung 0,2000
2 XPS -G 30 0,0600 0,033 1,818
3 Fundamentplatte 0,3000 2,500 0,120
4 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
5 XPS 0,1200 0,040 3,000
6 KLH®-Massivholzplatte 0,1200 0,130 0,923
7 EPS-T 0,0300 0,044 0,682
8 Gipsfaserplatte 0,0100 0,210 0,048
9 Gipsfaserplatte 0,0100 0,210 0,048
10 Belag 0,0200
Warmetibergangswidersténde 0,170
0,8800 RT = 6,852
U= 0,146
FB02 FuBboden erdb. Zubau | Neubau |
EBu U-0
d[m]  AMW/mK] R[m2K/W]
1 Rollierung 0,2500
2 XPS-G 30 0,0500 0,033 1,515
3 Unterbeton 0,1500 1,300 0,115
4 PAE-Folie 0,0020 0,230 0,009
5 Polystyrolbeton (R = 450) 0,1200 0,190 0,632
6 Rolljet 0,0300 0,040 0,750
7 Estrich (Beton-) 0,0700 1,400 0,050
8 Belag 0,0200
Warmelibergangswidersténde 0,170
0,6920 RT = 3,241
U= 0,309
TO1 Tir 80/200 __ Bestand
AT
Lange w g Flache % U
m  WimK ~ m Wim?K
Holz-Rahmen 1,60 100,00 1,25
vorh. 1,60 1,25

ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021
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Bauteilliste
Kindergarten Ebreichsdorf
T02 Tiir 100/220 _ Neubau |
AT
Lénge 1] g Flache % U
m WimK - m? Wim2K
Holz-Rahmen 2,20 100,00 1,25
vorh. 2,20 1,25
T03 Tir 160/210 | Bestand
AT
Lénge 1] g Flache % U
m WimK - m? Wim?K
UNITOP 1.2 (4-16-4 Ar 90%) 247 73,50 1,20
Kunststoff-Rahmen 0,89 26,50 1,25
Glasrandverbund 10,20
vorh. 3,36 1,21
MP 21.06.2021
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Bauteilflachen

Kindergarten Ebreichsdorf - Alle Gebdudeteile/Zonen
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mz
Flachen der thermischen Gebaudehiille 1.785,43
Opake Flachen 93,39 % 1.667,40
Fensterflachen 6,61 % 118,03
Warmefluss nach oben 263,97
Warmefluss nach unten 728,27
Flachen der thermischen Gebaudehiille
Kindergarten Kindergarten und Pflichtschulen
m2
AD01 AuBendecke Bestand -5,60
Dach Bestand H X+y 0 x 728,27-269,57 0,00
Lichtkuppeln 140/200 -2 x 2,80 -5,60
m2
AD02 Decke Zubau 269,57
Dach Zubau H X+y 1 x 269,57 269,57
m2
AWO01 AuRenwand Bestand 271,57
AW Bestand N B 1x 8,00 *4,00 32,00
Fenster 220/130 -2x 2,86 -5,72
AW Bestand NO [ | 1x8,00*4,00 32,00
Tiir 160/210 -1x 3,36 -3,36
AW Bestand S0 | 1x8,00*4,00 32,00
AW Bestand SO ] 1x2,80*4,00 11,20
AW Bestand SO [ ] 1x10,47*4,00 41,88
Fenster 220/170 -4 x 3,74 -14,96
Fenster 110/130 -1x1,43 -1,43
Tiir 80/200 -1x 1,60 -1,60
AW Bestand ] | 1x8,00*4,00 32,00
Fenster 220/170 -2x 3,74 -7,48
AW Bestand swW — 1x 8,00 * 4,00 32,00
AW Bestand w [—— 1x8,00*4,00 32,00
Fenster 220/170 2x 3,74 -7,48
AW Bestand Nwo[ 1x2,80*4,00 11,20
AW Bestand N[ 1x 8,00 *4,00 32,00
AW Bestand NW [ 1x 10,47 * 4,00 41,88
Fenster 220/170 -4x3,74 -14,96
Tiir 80/200 -1x 1,60 -1,60
m2
AW02 AuBenwand Zubau 400,24
AW Zubau N | 1x3,77*4,13 15,57
AW Zubau NO | 2x11,56*4,13 95,48
Fenster 110/130 -2x1,43 -2,86
Fenster 220/70 -2x 1,54 -3,08
AW Zubau o] 1x8,00*4,13 33,04
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Bauteilflachen
Kindergarten Ebreichsdorf - Alle Gebaudeteile/Zonen
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Fenster 110/130 -1x1,43 -1,43

Tiir 100/220 -1x2,20 -2,20

AW Zubau S0 1x 15,24 * 4,13 62,94

AW Zubau S0 1x9,25*4,13 38,20

Fenster 220/170 -3x 3,74 -11,22

Tiir 100/220 -1x 2,20 -2,20

AW Zubau S 1x3,77*4,13 15,67

Fenster 110/130 -1x1,43 -1,43

AW Zubau sw 2x 11,56 " 4,13 95,48

Fenster 220/170 -4 x 3,74 -14,96

Tir 100/220 -2x 2,20 -4,40

AW Zubau NW 1x15,24*4,13 62,94

AW Zubau NW 1x9,25*4,13 38,20

Fenster 220/170 -3x 3,74 -11,22

Tir 100/220 -1x 2,20 -2,20

m2

F01b  Fenster 220/170 SO 4x3,74 14,96
m2

FO01b  Fenster 220/170 S 2x3,74 7,48
mz

F01b Fenster 220/170 w 2x3,74 7,48
m2

F01b  Fenster 220/170 NW 4x3,74 14,96
m2

F01z Fenster 220/170 SO 3x3,74 11,22
mz

F01z Fenster 220/170 sw 4x3,74 14,96
mz

F01z Fenster 220/170 NW 3x3,74 11,22
mz

F02b Fenster 110/130 SO 1x1,43 1,43
mz

F02z Fenster 110/130 NO 2x1,43 2,86
m2

F02z Fenster 110/130 o 1x1,43 1,43
m2

F02z Fenster 110/130 s 1x1,43 1,43
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fiir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Bauteilflachen

Kindergarten Ebreichsdorf - Alle Gebdudeteile/Zonen
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m2

F03b Fenster 220/130 N 2x 2,86 5,72
m2

F04z Fenster 220/70 NO 2x1,54 3,08
m2

F05b  Lichtkuppeln 140/200 H 2x2,80 5,60
mz

FB01 FuBboden erdb. Bestand 458,70
FB Bestand H X+y 1 x 728,27-269,57 458,70

m2

FB02 FuRboden erdb. Zubau 269,57
FB Zubau H X+y 1 x 269,57 269,57

m2

T01 Tiir 80/200 SO 1x1,60 1,60
m2

TO01 Tiir 80/200 NW 1x1,60 1,60
m2

T02 Tiir 100/220 o 1x2,20 2,20
m2

TO02 Tiir 100/220 (e} 1x2,20 2,20
mz

T02 Tiir 100/220 swW 2x2,20 4,40
mz

T02 Tiir 100/220 NW 1x2,20 2,20
m2

TO3 Tiir 160/210 NO 1x3,36 3,36
ArchiPHYSIK 18.0.27 - lizenziert fir BM Dipl.-Ing.(FH) Gerhard Heinrich MP 21.06.2021



Grundflache und Volumen
Kindergarten Ebreichsdorf
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Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen BGF [m7] V[
Kindergarten beheizt 728,27 2.948,12
Kindergarten
beheizt

Formel Hohe [m] BGF [m?] vV [m3
Erdgeschof - -
Bestand 1 x 728,27-269,57 4,00 458,70 1.834,80
Zubau 1x 269,57 413 269,57 1.113,32
Summe Kindergarten 728,27 2.948,12

MP 21.06.2021
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